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SAŽETAK                                                                            
Dušikovi spojevi pojavljuju se u otpadnoj vodi većinom u obliku amonijaka, a u 
manjoj mjeri u obliku nitrita, nitrata i organskog dušika. Dospijevaju u otpadne vode iz 
prehrambene industrije, razgradnjom organskih tvari, ispiranjem trgova i ulica, 
ispiranjem umjetnih gnojiva s oranica. Potreba za uklanjanjem dušikovih spojeva 
proizlazi iz utjecaja na koncentraciju kisika i njihove toksičnosti prema fauni vodotoka te 
sprečavanje eutrofikacije vodotoka. Cilj rada je odrediti koncentracije dušikovih spojeva 
u otpadnim vodama koje dolaze na uređaj za pročišćavanje grada Varaždina i nakon 
procesa pročišćavanja izlaze u prirodu. Također želimo analizirati uspješnost uklanjanja 
dušikovih spojeva iz obrađenih uzoraka. S obzirom da pročistač otpadnih voda Varaždin 
nema treći stupanj pročišćavanja važno nam je koliko dušikovih spojeva možemo ukloniti 
nakon drugog stupnja pročišćavanja.  
  Ovim radom pokazali smo vrijednosti dušikovih spojeva na ulazu i izlazu s 
pročistača i utvrdili da su vrijednosti amonijaka i ukupnog dušika smanjene za oko 50% 
u odnosu na ulazne vrijednosti. Koncentracije nitrata su podjednake na ulazi i izlazu što 
nas upućuje da se denitrifikacijom izdvaja niska koncentracija nitratnih iona. S obzirom 
na to da je uređaj u Varaždinu II. stupnja pročišćavanja uz postojeću tehnologiju 
djelomično uklanja dušikove spojeve pa je nužno uvesti III stupanj pročišćavanja 
otpadnih voda. 
 









Nitrogen compounds appear in waste water mainly in a form of ammonia and less 
in a form of nitrites, nitrates and organic nitrogen. They arrive to waste water from food 
industry, by degradation of organic substances, by washing off squares and streets and 
by washing off fields from fertilizer.The need for nitrogen compounds elimination comes 
from influence on oxygen concentration and their toxicity to watercourse fauna and 
prevention of watercourse eutrophication. The purpose of this thesis is to determine the 
concentration of nitrogen compounds in waste water that come to Varaždin's purification 
machine and after the purification process come out into the nature. We want to analyze 
the efficacy of nitrogen compounds removal in processed samples as well. Considering 
that waste water purifier Varaždin doesn't have third degree of purification it is also 
important to us how many nitrogen compounds can we eliminate by second degree 
purification. 
By this thesis we have shown the amount of nitrogen compounds at the purifier 
input and output and have determined that the amount of ammonia and overall nitrogen  
were reduced by 50% in comparison to input amount. The concentration of nitrates are 
equal at input and output and that indicates that by denitrification low concentration of 
nitrate ions were extricated. Considering that purifier of a second degree in Varaždin, 
with existing technology, only partially eliminates nitrogen compounds so therefore it is 
necessary to set the waste water purifier of a third degree. 
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1. UVOD  
 
Tijekom industrijskih revolucija i napretka urbanih sredina razvila se masovna 
potražnja za najvažnijim resursom na Zemlji, točnije vodom. Sve većom uporabom  došlo 
je do mijenjanja kemijskog sastava vode koja je rezultirala globalnim onečišćenjem svih 
vrsta vodotoka. Razlog onečišćenja je što su se sve komunalne otpadne vode (bez 
prethodnog stupnja pročišćavanja) ispuštale u vodotoke koje je prirodno stanište 
mnogobrojnim organizmima (vodozemcima, ribama itd.). 
 
Zapravo, 500 velikih svjetskih rijeka je onečišćeno teškim metalima ili drugim 
toksičnim tvarima. Smatra se kako će tijekom 21. stoljeća u 17 zemalja Afrike i Azije 
potpuno nestati vode, dok je Republika Hrvatska po bogatstvu i dostupnosti vode 5. u 
Europi.    
 
Sve veći problem koji se javlja kod onečišćenja svih vodenih površina su dušikovi 
spojevi. Oni su mnogobrojni, ali jedan od njih je najštetniji, a radi se o amonijaku. Naime, 
većina dušikovih spojeva dovodi do eutrofikacije koja zapravo znači uništenje svih 
organizama kojima je voda prirodno stanište. Rješenje je da se različitim metodama 
smanji i na kraju samim time spriječi ulazak dušikovih spojeva u vode. Metode te načini 
na koji to radi ʺPročistač otpadnih voda Varaždinʺ bit će prikazani i potkrijepljeni putem 
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2. OPĆI DIO 
 
2.1. OPĆENITO O VODI 
 
Voda je jedan od najznačajnijih i najkorisnijih resursa bez kojega ne bi bilo moguće 
uopće zamisliti život na Zemlji, bez obzira radi li se o čovjeku te biljnom ili životinjskom 
svijetu. Bez obzira na te činjenice koliko je zapravo voda važna za samoga čovjeka, na 
vječitoj je fronti boreći se za nju ili protiv nje. 
 
Razlog zbog čega se dovodi u pitanje kvaliteta vode te njezini elementi je čovjek. 
Antropogeno djelovanje (industrijalizacija) dovelo je do izrazito negativnih posljedica 
čime se narušava cijeli ekosustav u kojem obitavaju živi organizmi i kojima je od životne 
važnosti uporaba pitke i zdravstveno ispravne vode. [1] 
 
2.2. SASTAV I STRUKTURA VODE 
 
Voda se po kemijskom sastavu sastoji od vodika (H) i kisika (O) kemijske formule 
(H2O). Po raznim znanstvenim istraživanjima poznato je da ta dva elementa imaju 
značajna kemijska i fizikalna svojstva koja vodi omogućavaju mnoge funkcije, a neke od 
njih su sljedeće: razmjena tvari, regulacija tjelesne temperatura, stvaranje živih stanica 
itd.  
 
Kvalitetna voda, točnije voda koja ima u sebi pretežno ravnomjerno raspoređene 
sastave minerala i elemenata u tragovima, a sastoji se od: kalcija (Ca2+), kalija (K+), 
natrija (Na+), klorida (Cl-), jodida (I-), te fluorida (F-). Svaki od navedenih elemenata ima 
svoju funkciju te je neophodan za određene vitalnosti kod čovjeka. U slučaju nedostatka 
nekih navedenih elemenata u organizmu, stvaraju se kobne posljedice i značajne 
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2.3. CIKLUS KRUŽENJA VODE U PRIRODI 
 
Svaki vodni resurs koji postoji na Zemlji obnavlja se samo uz pomoć ciklusa kruženja 
vode. Poznato je kada voda konstantno kruži u prirodi da mijenja svoj sastav i strukturu.  
 
Ciklus kruženja vode postoji od samog postanka svijeta, tj., milijardama godina, a 
drugi naziv mu je hidrološki ciklus. Dakle, ciklus kruženja vode može se opisati kao 
djelovanje sunčeve toplinske energije, odnosno voda stalno isparava sa svih morskih 
površina (oceana, mora). Zagrijavanjem tih površina podižu se pare u Zemljinu atmosferu 
gdje se na dalje kondenziraju i padaju na zemlju čime se tvori ponovno novi ciklus 
kruženja vode u prirodi. Svaka vrsta oborine dovodi do novog ciklusa kruženja vode. [3] 
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3. PODJELA VODA  
 
       Voda se dijeli se prema nastanku, a tu pripada: oborinska, površinska i podzemna. 
[3] 
3.1. OBORINSKA VODA 
  
      Oborinske vode su te koje su nastale tijekom posljedica padalina (kiša, snijeg itd.). 
Smatraju se iznimno značajnim u ranije spomenutom ciklusu kruženja vode. Oborinske 
vode nisu potpuno ʺ čisteʺ jer u sebi sadrže krute čestice, plinove, mikroorganizme i ostale 
tvari koje mogu biti štetne, a mogu se vrlo lako prenositi i to još jednim važnim 
čimbenikom, vjetrom. [3] 
 
3.2. POVRŠINSKE VODE 
 
Površinske vode zauzimaju najveći postotak vodnih površina. U tu skupinu pripada 
morska, koja se ujedno naziva i ʺslanaʺ voda, te kontinentalna, koja se naziva ʺslatkaʺ 
voda u koju pripadaju: rijeke, jezera i potoci. Ono što je izrazito važno kod površinskih 
voda i za što se trebaju iskoristiti su pokazatelji do koje mjere mogu vršiti i mogu li uopće 
vršiti samopročišćavanje. Samopročišćavanje je ujedno postupak čišćenja/pročišćavanja 
svih vodnih sustava kojima se mijenjaju svojstva, sastav te količina otpadnih voda. [3] 
 
3.3. PODZEMNE VODE 
 
Podzemna voda pripada zadnjoj skupini podjela voda jer samim time nastaje pod 
utjecajem  oborinske i površinske vode. Voda iz podzemlja razlikuje se ovisno na terenu 
gdje se istražuje pa tako voda koja se nalazi na krškom kraju i ona koja se nalazi u 
kontinentalnom dijelu nikako nije ista i ne posjeduje isti sastav i strukturu.  
 
Podzemna voda, koliko može biti korisna, gledano s druge strane, posjeduje izrazito 
negativne karakteristike, a neke od njih su: povećana agresivnost (velika količina 
ugljikovog dioksida), povećana količina huminskih kiselina, velike količine netopivih 
soli koje izazivaju pojavu ʺtvrdeʺ vode, itd. [3] 
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4. OTPADNE VODE 
 
Tijekom uporabe vode u različite svrhe (najčešće u vodoopskrbnom sustavu), voda 
koja nastaje naziva se otpadna voda. Zašto otpadna voda? Zbog toga što su toj vodi 
promijenjeni kemijski, fizikalni i biološki pokazatelji. Najčešće takva vrsta vode nastaje 
iz industrijskih postrojenja te je onečišćena teškim metalima i drugim štetnim tvarima pa 
ju nije moguće koristiti ni u poljoprivredi (za navodnjavanje) ni u bilo koje druge svrhe. 
Dakle, sve vode koje su bile korištene, potrebno je, bez dvojbi, prikupiti i na prikladan 
način obraditi, te ju odvesti na prijemnike, uz uvjet da se ne dovodi u pitanje kvaliteta 
okoliša, da se ne narušava zdravlje ljudi te biljnog i životinjskog svijeta kao i da ne dođe 
do narušavanja ciklusa kruženja vode u prirodi. Kada se voda prikupi, preusmjerava se 
na prijemnike koji mogu biti: mora, rijeke, jezera. To je prvi način, a drugi način je da se 
ta ista voda ponovno koristi (uz određenu obradu) za onu namjenu za koju je već bila 
namijenjena. [1] 
 
Stoga, otpadne vode se mogu podijeliti na sanitarne, industrijske i oborinske, s time 
da najviše problema stvaraju industrijske otpadne vode.  
 
4.1. KARAKTERISTIKE OTPADNIH VODA 
 
U kanalizacijskom sustavu veliku ulogu imaju oprema i materijali koji su izloženi 
različitim utjecajima opterećenja. Fizikalne karakteristike otpadnih voda koje samim time 
utječu na konstruiranje cjevovoda su vrlo slične karakteristikama koje ima pitka voda. 
Međutim, korozivnost takvih voda može značajno odstupati od obične vode. Problemi 
koji se javljaju kod otpadnih voda su ujedno i njihove karakteristike, a neki od njih su: 
stvaranje anaerobnih uvjeta u sustavu, razvijanje agresivnih tvari poput hidrogen sulfida 
(H2S), kao i obraštanje stijenki različitim mikroorganizmima. [1] 
 
Kroz različite ljudske aktivnosti izrađen je prosječan udio pojedinih sektora voda koji 
se kreću za SAD,  a bit će prikazano u sljedećem grafikonu. 
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        Graf 1. Udio sektora u stvaranju otpadnih voda ( Izraženo u %)  
        (Izradio: autor. Izvor: Z. Jurac: Otpadne vode)  
 
 
4.2. SANITARNE OTPADNE VODE 
 
Sanitarne otpadne vode su one vode koje nastaju u seoskim i gradskim naseljima, a 
nazivaju se još gradske, fekalne, komunalne, ili kućanske otpadne vode. Kakvoća koju 
posjeduje ta voda ovisi o klimatskim uvjetima, sustavu odvodnje i drugim ključnim 
faktorima koji utječu na njezin sastav. Sve sanitarne vode, bilo gdje se nalazile, 
opterećene su organskom tvari, a razlikuju se međusobno u tri stanja: svježa voda 
(biorazgradnja još nije uznapredovala), odstajala voda (sadržaj kisika je jednak nuli) i 
trula voda (prevladavaju anaerobni uvjeti). [3]  
 
Sljedeća slika prikazuje sanitarnu otpadnu vodu u kojoj je u anaerobnim uvjetima 
















nuklearne elektrane  
Poljoprivreda Industrija Kućanstva  
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Slika 2 Primjer ispuštanja sanitarne otpadne vode u vodotok 
Izvor: http://www.ag-metal.net/otpadnevode.htm 
 
4.3. INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE 
 
Industrijske otpadne vode nastaju provedbom različitih tehnoloških postupaka. 
Većina tih voda se ne može međusobno uspoređivati jer nemaju jednake pokazatelje 
kakvoće. Industrijske otpadne vode dijele se u dvije osnovne skupine: 
1. Biološki razgradiva industrijska otpadna voda – podrijetlom iz prehrambene 
industrije 
2. Biološki teško razgradiva industrijska otpadna voda – predstavlja znatno veći 
problem, a podrijetlom su iz celulozne, farmaceutske ili kemijske industrije. 
 
Prilikom dovođenja industrijskih otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje istim 
kanalizacijskim sustavom dolazi do opterećenja koje se izražava ʺekvivalentom 
stanovnikaʺ (ES). [3] 
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4.4. EKVIVALENT STANOVNIKA  
 
Ekvivalent stanovnika (ES) znači organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O2 
dnevno iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5). [5] 
 
      4.5 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
 
       Otpadna voda kao takva ne smije se ispuštati u vodotok ili ostale vodne površine bez 
prethodnog postupka pročišćavanja. Ona sadrži u sebi tvari koje mogu znatno onečistiti i 
promijeniti ekosustav te način života koji se odvijao do trenutka kada se takva voda nije 
ispustila. Kako bi se ta pojava spriječila, otpadnu vodu potrebno je ʺpodvrgnutiʺ 
postupcima pročišćavanja. [4] 
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Tablica br. 1. Redoslijed postupaka  pročišćavanja otpadnih voda 
PRETHODNO PROČIŠĆAVANJE izdvajaju se veliki predmeti, šljunak, pijesak 
te masnoće 
PRVI STUPANJ PROČIŠĆAVANJA izdvaja se primarni mulj (ST) 
DRUGI STUPANJ ILI BIOLOŠKO 
PROČIŠĆAVANJE 
izdvajaju se otopljene organske tvari, tj., 
mulj drugog stupnja 
TREĆI STUPANJ PROČIŠĆAVANJA izdvaja se dušik i fosfor 
DEZINFEKCIJA izdvajaju se patogeni mikroorganizmi 
 
ISPUŠTANJE U VODNE RESURSE 
 
(Izradio: autor. Izvor: Margeta, 2007.) 
 
        Pročišćavanje otpadnih voda važan je faktor pri održavanju i poboljšavanju kakvoće 
prirodnih vodnih sustava pa i ostalih ekosustava. Stoga, da bi se njihova kakvoća 
održavala te poboljšavala, uvedeni su propisi poput (Državni plan za zaštitu voda, NN 
8/99) u kojima su određeni zahtjevi pojedinih stupnjeva pročišćavanja svih vrsta otpadnih 
voda:  
 
- "Prethodni stupanj pročišćavanja" je radnja i postupak kojima se iz otpadnih voda 
uklanjaju krupne raspršene i plutajuće otpadne tvari.  
- "Prvi stupanj pročišćavanja" je primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja 
otpadnih voda kojima se iz otpadne vode uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a 
vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti ulazne vode  
(influenta).  
- "Drugi stupanj pročišćavanja" je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja 
kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta 
za 70 do 90%, a koncentracija KPK (kemijska potrošnja kisika) za najmanje 75%.  
- "Treći stupanj pročišćavanja" je primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih 
postupaka, kojima se u otpadnim vodama naselja, smanjuje koncentracija hranjivih tvari 
influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari 
u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja čišćenja.  
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- "Odgovarajući stupanj pročišćavanja" je primjena bilo kojeg postupka čišćenja ili način 
ispuštanja voda kojima se u ispuštenim vodama (efluent) i u prirodnom prijemniku 
postižu propisane dopuštene vrijednosti za utvrđene pokazatelje. [7] 
 
5. DUŠIK I UKLANJANJE DUŠIKOVIH SPOJEVA 
 
Dušik je osnovni biogeni element. S razlogom se naziva tako jer je glavni sastojak 
jednih od bioloških važnih spojeva, a to su: nukleinske kiseline, proteini te ostali organski 
spojevi. Poznato je da dušik ne podržava gorenje pa samim time i ne gori, nešto je lakši 
od zraka te je kemijski inertan, stoga je slabo topljiv u vodi. Dušik je često prisutan u 
otpadnim vodama u svojem reduciranom obliku (amonij NH4). [6] 
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5.1. BIOLOŠKO UKLANJANJE DUŠIKA  
 
Opterećenje vodnih resursa je sve jače te sve izraženije pa zahtijeva i sve detaljniju te 
češću kontrolu otpadnih voda. Takva kontrola zahtijeva izrazito velika sredstva zbog čega 
je postupak neprimjeren iz ekonomskog vida, ali tu proizlazi drugo rješenje koje se 
pokazalo izrazito djelotvorno i zanimljivo. Radi se o izdvajanju dušika iz efluenta 
biološkog uređaja. Kod izdvajanja dušika iz efluenta biološkog uređaja mogu se koristiti 
sljedeći postupci: biološki i kemijski ili fizikalno - kemijski postupak. [4] 
 
Slika 5 Prikaz uklanjanja dušika biološkim putem  
Izvor: (Tchobanoglous, 2003) 
 
5.2. NITRITI  
 
Nitriti su u otpadnim vodama međuprodukti u biokemijskom procesu oksidacije 
amonijaka u nitrate. Mogu biti reducirani ili oksidirani, a njihov produkt ovisi o 
redukcijskom sredstvu  ili oksidansu. Ako se nalaze u površinskim vodama oni vrlo brzo 
oksidiraju u nitratne spojeve, a ako nema njihovog prisustva to znači da su se oksidirali u 
nitrate ili su se reducirali bakterijskim putem. [6] 
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Nitrati su anioni koji pripadaju anorganskim onečišćujućim tvarima. Nisu toksični 
sami po sebi, ali mogu stvoriti izrazito velika onečišćenja ako se nađu u većim 
količinama. Nitrati služe kao: umjetna gnojiva (amonijev nitrat), eksplozivi, 
(nitroglicerol) i kemikalije.  
 
Nitratni ion pripada poliatomskim ionima, a sastoji se od središnjeg atoma dušika (N) 










         Dušik se u otpadnim vodama većinom  nalazi u obliku amonijaka. Sam po sebi je 
spoj dušika i vodika, poznate kemijske formule (NH3). Bezbojan je plin, karakteristična 
je mirisa, lako topljiv u vodi i znatno lakši od zraka. Amonijak se nalazi kao plin otopljen 
u vodi te je u ravnoteži s amonijevim ionom (NH4+). Kao i organski dušik, amonijak je 
jedan od spojeva koji nisu poželjni u vodi jer troše kisik za svoju oksidaciju, a samim 
time su toksični za mnoge ribe te ostale vodne organizme.  
 
         U kućanskim otpadnim vodama 60 % dušika se nalazi u obliku amonijaka, a 40% u 
organskom obliku dušika. [3]   
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Slika 7 Struktura amonijaka 
Izvor: http://www.pedja-licina.com/blog/?m=200702 
 
5.5. UKUPNI DUŠIK 
 
         Ukupni dušik čini zbroj svih prisutnih dušikovih spojeva u vodi. Dušik u otpadnoj 
vodi potječe iz: nitritnih iona, nitratnih iona, amonijevih iona i organskih spojeva s 
dušikom. 
 
         U ukupni dušik pripadaju sljedeći spojevi: proteini, peptidi i dr. Za određivanje 
dušika u vodi vrlo često se primjenjuje Kjeldahlova metoda (koja je i najzastupljenija 
metoda određivanja ukupnog dušika), a zasniva se na određivanju ukupnog organskog i 
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         Nitrifikacija je dvostupanjski aerobni postupak obrade u kojem se odvija  oksidacija 
amonijaka u nitrat preko nitrita. Svrstana je u biološke postupke koju provode specifični 
autotrofni mikroorganizmi.[6] 
        Dvije grupe bakterija sudjeluju u procesu nitrifikacije, a pripadaju rodovima: 
Nitrosomonas sp. (oksidiraju amonijak u nitrit) i Nitrobacter sp., (oksidiraju nitrit u 
nitrat). [6] 
 
        Oksidacija amonijaka u nitrit prikazana je sljedećom jednadžbom: 
 
NH4 + 3/2 O2 → NO2
- + H2O + 2 H
+ 
 
        dok je oksidacija nitrita u nitrat prikazana sljedećom jednadžbom: 
 
                                          NO2
- + 1/2 O2 →  NO3
- 
 
       Ukupna reakcija oksidacije amonijaka do nitrata prikazana je jednadžbom:  
 
                                          NH4+ + 2 O2 → NO3
- + 2H+ + H2O  
 
 
         Na proces nitrifikacije utječu razni čimbenici, a neki od njih su: kakvoća otpadne 
vode, koncentracija otopljenog kisika, temperatura, pH – vrijednost te alkalitet vodenog 
okoliša. Nitrificirajuće bakterije osjetljive su na mnogo organskih i anorganskih spojeva 
te su se zbog toga pokazali kao dobri indikatori toksičnih spojeva u niskim 
koncentracijama. Metali su također inhibitori za nitrifikante i dokazana je inhibicija pri 
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        Prevođenjem nitrata u plinoviti dušik postiže se provedbom  procesa koji se naziva 
denitrifikacija. Postiže se: reverznom osmozom, kemijskom denitrifikacijom, kemijskim 
taloženjem, ionskom izmjenom, a za uklanjanje dušikovih sastojaka najčešće se 
primjenjuje biološki proces denitrifikacije. [6] 
 
        Dakle, denitrifikacija je postupak ili proces provođenja nitrata (uz pomoć različitih 
mikroorganizama) u plinoviti dušik (dušik u prvobitnom stanju). Denitrifikacija se 
provodi pri anaerobnim  ili pri anoksičnim uvjetima samo onda kada su prisutni nitrati. 
Taj proces provodi različiti i veliki broj bakterija (fakultativno anaerobne ili anaerobne 
bakterije) iz rodova: Klebsiella, Pseudomonas, Moraxella, Alcaligenes, Thiobacillus, i dr. 
(Pike i sur.,1971). Kao na nitrifikaciju i na denitrifikaciju utječu brojni čimbenici, a neki 
od njih su: pH – vrijednost, temperatura, koncentracija otopljenog kisika, alkalitet 
vodenog okoliša, hranjivi sastojci u otpadnoj vodi, koncentracija otopljenog kisika te 
mikroorganizmi koji provode proces denitrifikacije. [6] 
 
       Postupak denitrifikacije prikazan je sljedećom jednadžbom :  
NO3- → NO2- → NO → N2O → N2  
 
5.8. UKLANJANJE DUŠIKA = NITRIFIKACIJA I DENITRIFIKACIJA 
 
       Za proces nitrifikacije je potreban kisik, dok za provođenje denitrifikacije nije 
potreban, što je jedna od ključnih razlika između ta dva procesa. Zbog tog zahtjeva je 
vidljivo da ta dva procesa trebaju biti prostorno odvojeni ili vremenski odvojeni i 
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6. CILJ ISTRAŽIVANJA (ʺPROČISTAČ OTPADNIH VODA 
VARAŽDINʺ) 
 
       Cilj istraživanja je utvrditi koncentracije dušikovih spojeva u otpadnim vodama 
ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ prije i nakon procesa pročišćavanja. Pomoću 
sljedećih tablica i grafova, prikazat će se koncentracije amonijaka, nitrata i ukupnog 
dušika u uzorcima otpadne vode na ulazu i izlazu s pročistača  za  vremensko razdoblje 
od srpnja do rujna 2015. godine. Spomenuti pročistač nema III. stupanj pročišćavanja tj., 
mogućnost uklanjanja hranjivih tvari, stoga želimo znati koliko dušikovih spojeva 
uklonimo mehaničko-biološkom obradom. Količine koje su dopuštene moraju odgovarati 
dopuštenim graničnim vrijednostima za dušikove spojeve kako bi se one sigurno mogle 
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6.1. OPĆENITO O PROČISTAČU ʺPROČISTAČU OTPADNIH VODA 
VARAŽDINʺ 
 
       ʺPročistač otpadnih voda Varaždinʺ djeluje pod poduzećem Varkom d.o.o. Poduzeće 
djeluje od 1962. godine, ali tek od 1999. posluje pod nazivom ʺ Varkom“ dioničko društvo 
za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda. Pročistač je veličine 140 000 ES s time da 
60 000 ES otpada na stanovništvo, a 80 000 ES industriju grada Varaždina. Navedeno 
poduzeće djeluje pod raznim radnim jedinicama, a one su sljedeće:  
1.Radna jedinica 100 - ʺVodovodʺ 
2.Radna jedinica 200 - ʺKanalizacijaʺ 
3.Radna jedinica 400 - ʺZajedničke službeʺ 
4.Radna jedinica 500 - ʺTehničke službeʺ. 
 
       Grad Varaždin sve svoje otpadne vode transportira na mješoviti kanalizacijski sustav 
( 35.000 m3/dan) te se provode preko grubih rešetki i crpne stanice ukupnog kapaciteta  
5.500 l/sek. i visine dizanja 3,5 kako bi se izdvojio kruti otpad. Pijesak, zemlja i masnoća 
izdvajaju se na aeriranom pjeskolovu – mastolovu. 
 
       Biološko pročišćavanje provodi se nakon crpne stanice (4x350 l/s) u dvije zasebne 
linije. Linija Sjever koristi klasični proces s aktivnim muljem u kojima su u 
predaeracijskom bazenu i aeracijskom bazenu volumena od 650 m3  ugrađene sonde za 
mjerenje sadržaja otopljenog kisika. Preko njih se regulira količina upuhivanog zraka, 
dok su pri tom sekundarni taložnici opremljeni gornjim zgrtačima radi uklanjanja 
plivajućih tvari te donjim zgrtačima za istaloženi mulj. 
 
       Nadalje, Linija Jug prihvaća 60% ukupnog hidrauličkog opterećenja. Predaeracijski 
bazen Linije Jug radi po tehnologiji sa slobodno plivajućom biofiltarskom ispunom, 
nakon čega dolazi stupanj obrade aktivnim muljem koji uklanja ostatak opterećenja. 
Karakteristika ove tehnologije je kontinuirano korištenje nečepljivih biofiltarskih 
reaktora bez potrebe povratnog ispiranja ili povrata mulja, mali gubitak tlaka i visoka 
specifična površina biofilma, dok su nosači biofilma od PE-HD materijala ukupne 
volumenske površine 800 m2/m3. Za kvalitetno taloženje mulja sekundarni taložnici 
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Linije Jug opremljeni su paketima cijevi DN 160 mm u protustrujnom smjeru kako bi se 
povećala površina taložnika.  
 
       Zbog eliminacije neugodnih mirisa ugrađeni su biofiltri kojima se pročišćava zrak iz 
objekta za strojnu dehidraciju mulja i zgušnjivača mulja. Zrak se putem odsisnih rešetki 
kanala odsisava iz navedenih prostora i odvodi na obradu u biofiltar. Isti se sastoji od 
biofiltarske ispune, radijalnog ventilatora kapaciteta 1000 m3/h. 
 
        Putem vlastitog laboratorija za otpadne vode provodi se kontinuirani nadzor i 
upravljanje radom  uređaja. Na osnovu rezultata analiza uzoraka ulaza i izlaza, trenutno 
se utječe na rad elemenata uređaja kako bi stupanj pročišćavanja bio unutar optimalnih 
granica. [9] 
 
        Na sljedećim slikama bit će prikazan ʺPročistač otpadnih voda Varaždinʺ gledano 
iz zraka te njegova shema. 
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6.2. METODA ZA ODREĐIVANJE AMONIJAKA 
 
       Postupak metode za određivanje amonijaka primjenjuje se u Laboratoriju za otpadne 
vode (Laboratorij 2) koji je dio RJ Kanalizacija društva Varkom d.d. Metoda je 
primjenjiva za amonijak u otpadnim vodama u rasponu od 0,05 do 10 mg/L bez 
razrjeđenja koji uključuje pripremu reagens otopina u laboratoriju.1 
 
POSTUPANJE 
6.2.1. PRINCIP METODE 
        Metoda se temelji da svi amonijevi ioni u alkalnoj otopini sa Nesslerovim reangesom 
daju žuto do naranđasto – smeđe obojenje od živinog aminojodida te se ovi spojevi 
određuju spektrofotometrijski na valnoj duljini od 425 nm.  
 
6.2.2. APARATURA I PRIBOR 
Fotometar –HACH DR/2800  
Laboratorijsko posuđe 
Kivete za očitanje 
Vaga Metler Toledo AB204 
 
6.2.3. PROVJERA KIVETA  
       Odabrati 5 praznih kiveta za očitanje. Napuniti ih s 3 mL demineralizirane vode i 
provjeriti absorbanciju na 425 + 20 nm. Dobivene vrijednosti ne smiju varirati više od ± 
0,005 absorbancijskih jedinica. Ako vrijednost Abs odstupa više od dozvoljenog, kivetu 
zamijeniti i ponoviti provjeru. Provjeru kiveta raditi jednom u dva tjedna. Rezultati 
provjere upisuju se u obrazac Q-RUL2-14-O-01, Provjeravanje kiveta za određivanje 
amonijaka.  
 
                                                          
1 Materijali iz ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ 
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       K-Na-tartarat x 4 H20 - otopiti 50 K-Na-tartarat x 4 H20 u 100 ml demineralizirane 
vode. Amonijak ukloniti ukuhavanjem otopine na oko 70 ml. Ohladiti i razrijediti 
demineraliziranom vodom do 100 ml. 
 
       Nesslerov reagens - otopiti 100 g HgI2 i 70 g KJ u malo vode. HgI2 se teško otapa pa 
ga malo zagrijemo dok se ne izbistri. Posebno izvagati 160 g NaOH u 500 ml 
demineralizirane vode uz obavezno hlađenje. U ohlađenu otopinu dodati prethodne 
otopine HgI2 i KJ. 
 
       Otopina Cinkov sulfat ZnSO4 - otopiti 100 g ZnSO4 X 7H20 u vodi i dopuniti do 1000 
ml. 
       Otopiti 3,8190 g + 0,004g NH4Cl prethodnog sušenog 1030C 1 sat u 800 ml 
demineralizirane vode. Preliti u odmjernu tikvicu od 1000 ml i nadopuniti 
demineraliziranom vodom do oznake.  
1 ml = 1 mg N = 1,29 NH4
+ 
       Iz te otopine pripremiti radne standardne otopine za izradu kalibracijskog pravca.   
 





PRIPREMA KALIBRACIJSKOG PRAVCA 
       Za izradu kalibracijskog pravca pripremiti seriju od 0, 1, 3, 5 ... mL radne otopine u 
50 ml, što odgovara koncentracijama od 0; 0,2; 0,6  i 1 mg/L N-NH4. Izmjeriti 
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POSTUPAK ODREĐIVANJA 
        Uzorku od 100 ml dodati 1 ml ZnSO4 i pomiješati. Zatim uz lagano miješanje dodati 
otopinu NaOH do pH oko 10,5 (pojava pahuljica). Kad se talog slegne, filtrirati preko 
filter papira srednje gustoće, te prvih 25 ml baciti. Volumenu od 10 ml bistrog uzorka 
dodati 0,4 ml K-Na-tartarata i promućkati. Zatim dodati 0,2 ml  Nesserovog reangensa i 
ponovo promućkati. Nakon 10 minuta izmjeriti apsorbanciju na valnoj duljini od 425 nm 
prema slijepoj probi. Paralelno sa svakom serijom uzoraka provoditi i  uzorak slijepe 
probe s demineraliziranom vodom. Jednom tjedno, paralelno sa serijom uzorka, provoditi 
provjeru sa standardnom referentnom otopinom o čemu se vodi zapis na obrascu 
Provjeravanje rezultata amonijaka, Q-RUL2-14-O-02, te svaka dva tjedna provjera kiveta 
za određivanje amonijaka  Q-RUL2-14-O-01. 
 
Koncentracija amonijaka se izračunava po formuli 




     f - faktor              
    V (uzoraka)           
    V - ukupni volumen 
 
6.2.6. UZORKOVANJE I ČUVANJE UZORAKA 
       Uzorke je potrebno prikupiti u staklenim bocama,  može i u plastičnim te ohladiti na 
temperaturu 2 – 8 oC za vrijeme transporta ili ako se postupak određivanja ne može 
provesti unutar 4 h od uzorkovanja. Otpadnu vodu sa koncentracijom amonijaka većom 
od 4,5 mg/l potrebno je prethodno razrijediti. Za ispitivanje otpadne vode na UPOV-u 
grada Varaždina, pripremiti razrjeđenje od 3 ml uzorka na 25 ml ukupnog volumena, ili 
3 ml uzoraka na 10 ukupnog volumena direktno u kivete. 
 
6.2.7. INTERFERENCIJE 
       Rezultati se izražavaju u miligramima na litru do tri značajne znamenke, ovisno o 
nađenoj koncentraciji i validacijskim parametrima metode. 
Elvis Horvat    Uklanjanje dušikovih  spojeva u  
otpadnim vodama s Pročistača otpadnih voda Varaždin 
 
Međimursko veleučilište u Čakovcu                                                                                             30 
 
6.2.8. UNUTRAŠNJE MJERE KONTROLE KVALITETE REZULTATA 
       U svrhu kontrole kvalitete rezultata provodi se provjeravanje rezultata amonijaka, sa 
standardnim referentnim otopinama od 1 mg/l jednom tjedno sa serijom uzoraka kada se 
radi postupak određivanja s pripremom reagens otopina u laboratoriju.  
 
6.3. METODA ZA ODREĐIVANJE UKUPNOG DUŠIKA I NITRATA 
 
         Postupak metode za određivanje ukupnog dušika i nitrata primjenjuje se u 
Laboratoriju za otpadne vode (Laboratorij 2) koji je dio RJ Kanalizacija. Metoda je 
primjenjiva za određivanje ukupnog dušika i nitrata u otpadnim vodama, u rasponu od 1 
do 7 mg/L bez razrjeđenja za NO3--N mg/L, te 3,4-20 mg/L N za ukupni dušik koji 
uključuje pripremu reagens otopina u laboratoriju. 2 
 
POSTUPANJE 
6.3.1. PRINCIP METODE 
       Metoda za ukupni dušik temelji se na oksidaciji svih dušikovih spojeva u nitrate sa 
kalijevim perosulfatom, a nitrati prelaze u derivate nitro - fenola u reakciji sa 2,6- dimetil-
fenolom te se ovi spojevi određuju spektrofotometrijski na valnoj duljini od 345 nm.  
       Metoda za nitrate temelji se da nitrati prisutni u otpadnoj vodi prelaze u derivate nitro 
– fenola u reakciji sa 2,6-dimetil-fenola te se spojevi spektrofotometrijski određuju na 
valnoj duljini od 345 nm. 
 
6.3.2. APARATURA I PRIBOR 
Blok za grijanje  - digital blok reaktor HACH DRB 200 
Original kivete za digestiju  
Laboratorijsko posuđe 
Kivete za očitanje 
                                                          
2 Materijali iz ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ 
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Vaga Metler Toledo AB204 
 
6.3.3. PROVJERA KIVETA  
       Odabrati 5 praznih kiveta za očitanje. Napuniti ih sa 3 mL demineralizirane vode i 
provjeriti absorbanciju na 345 ± 20 nm. Dobivene vrijednosti ne smiju varirati više od ± 
0,005 absorbancijskih jedinica. Ako vrijednost Abs odstupa više od dozvoljenog, kivetu 
zamijeniti i ponoviti provjeru. Provjeru kiveta raditi jednom u dva tjedna. Rezultati 
provjere upisuju se u obrazac Q-RUL2-10-O-01, Provjeravanje kiveta za određivanje 
ukupnog dušika i nitrata. 
 
6.3.4. OTOPINE 
       KALIJ  PEROKSODISULFAT K2S2O8 
 
       OTOPINA NATRIJ – HIDROKSID 5 M – otopiti 200 g NaOH u vodi i nadopuniti 
do 1 litre. 
 
       OTOPINA  conc. H2SO4 i  conc. H3PO4 u omjeru 1:1 - u menzuru od 1 litre dodati 
500 ml konc. sumporne kiseline  i 500 ml konc. fosforne kiseline uz hlađenje.  
 
       OTOPINA 2,6-DIMETIL-FENOLA U OCTENOJ KISELINI – otopiti 0,12 g 2,6- 
dimetil-fenola u 100 g koncentrirane ledene octene kiseline tj. u 95,23 ml ledene octene 
kiseline. 
 
       OSNOVNA STANDARDNA OTOPINA UKUPNOG DUŠIKA I NITRATA – 
koncentracije 100 mg/L ZA KALIBRACIJU 
 
       Otopiti 0,7218 g ± 0,002 g KNO3 prethodno sušenog na 105 oC ± 5 oC 24 sata ± 10 
minuta u 800 mL demineralizirane vode. Preliti u odmjernu tikvicu od 1000 ml i 
nadopuniti demineraliziranom vodom do oznake. Iz te otopine pripremiti radne 
standardne otopine za izradu kalibracijskog pravca.  
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       Otopina  nije  stabilna pa je potrebno dodati 2 ml kloroforma, tada je otopina  stabilna  
6 mjeseci. 
 
6.3.5. POSTUPAK ODREĐIVANJA S PRIPREMOM REAGENS OTOPINA U 
LABORATORIJU 
ODREĐIVANJE UKUPNOG DUŠIKA 
 
PRIPREMA KALIBRACIJSKOG PRAVCA 
       Za izradu kalibracijskog pravca pripremiti seriju od 5, 10, 15, 25, 35 ,50 ... mL 
standarda (5.3.6.) u 50 mL što odgovara koncentracijama od 1; 2; 3; 5; 7 i 10 mg N/l . 
Obraditi prema postupku i mjeriti absorbanciju prema slijepoj probi te konstruirati 
baždarni pravac. 3 
 
POSTUPAK ODREĐIVANJA 
       Uključiti digitalni blok reaktor kako je opisano u uputi za rad DRB 200 (Q-RUL2-
03). 
       U kivetu odvagati 0,44 g kalijevog perusulfata te dodati 5 ml uzoraka otpadne vode, 
zatim dodati 1 ml 5 M NaOH. Začepiti, dobro promućkati, staviti kivetu u grijači blok na 
temperaturu od 150OC i na vrijeme od 60 minuta. Nakon završetka ostaviti kivete još u 
blok reaktoru 20 minuta. Nakon hlađenja na sobnoj temperaturi, 1 ml staviti u čistu kivetu. 
Dodati 7,5 ml mješavine smjese H2SO4 + H3PO4 omjer 1:1, te 1 ml  otopine 2,6-dimetil-
fenola. Nakon 20 minuta, očitati absorbanciju na valnoj duljini od 345 nm. Paralelno sa 
svakom serijom uzoraka provoditi i uzorak slijepe probe s demineraliziranom vodom. 
Jednom tjedno, paralelno sa serijom uzorka, provoditi provjeru sa standardnom 
referentnom otopinom o čemu se vodi zapis na obrascu Provjeravanje rezultata ukupnog 
dušika, Q-RUL2-10-O-02, te provjera kiveta svaka dva tjedna o čemu se vodi zapis 
Provjera kiveta za određivanje dušika i nitrata, Q-RUL2-10-O-01. 
 
                                                          
3 Materijali iz ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ 
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Koncentracija dušika se izračunava po formuli: 
 




f - faktor                     
V (uzoraka)  
V - ukupni volumen 
ODREĐIVANJE NITRATA 
 
PRIPREMA KALIBRACIJSKOG PRAVCA 
         Za izradu kalibracijskog pravca pripremiti seriju od 5, 10, 15, 25, 35 ,50..... mL 
standarda (5.3.6.) u 50 mL što odgovara koncentracijama od 1; 2; 3; 5; 7 i 10 mg/L N-
NO3
-. Obraditi prema postupku i mjeriti absorbanciju prema slijepoj probi te konstruirati 
baždarni pravac.  
 
POSTUPAK ODREĐIVANJA 
       U pripremljene kivete staviti ± uzorka 1,0. Dodati 7,5 ml ± 0,1 mješavine smjese 
H2SO4 i H3PO4 omjer 1:1, te 1 ml otopine 2,6-dimetil-fenola. Nakon 15 minuta, očitati 
absorbanciju na valnoj duljini od 345 nm. Paralelno sa svakom serijom uzoraka provoditi 
i uzorak slijepe probe s destiliranom vodom. Jednom tjedno, paralelno sa serijom uzorka, 
provoditi provjeru sa standardnom referentnom otopinom o čemu se vodi zapis na obrascu 




Koncentracija nitrata se izračunava po formuli: 
f x abs  = 
mg NO3−− N
L
        
f – faktor                            
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6.3.6. UZORKOVANJE I ČUVANJE UZORAKA 
         Uzorke je potrebno prikupljati u staklenim bocama, a može i u plastičnim te ih 
ohladiti na temperaturi 2 – 8 oC za vrijeme transporta ili ako se postupak određivanja ne 
može provesti unutar 4 h od uzorkovanja. Otpadnu vodu sa koncentracijom ukupnog 
dušika i nitrata većom od 5 mg/L potrebno je prethodno razrijediti. Za ispitivanje otpadne 
vode na UPOV-u grada Varaždina, pripremiti razrjeđenje od 20 ml uzorka na 50 ml 
ukupnog volumena kada se radi ukupni dušik, dok za nitrate nije potrebno razrjeđenje. 
 
6.3.7. INTERFERENCIJE 
         Rezultati se izražavaju u miligramima dušika na litru do četiri značajne znamenke, 
ovisno o nađenoj koncentraciji i validacijskim parametrima metode. Rezultati za nitrate 
se izražavaju u miligramima nitrata na litru izraženo kao N na dvije decimale ovisno o 
nađenoj koncentraciji i validacijskim parametrima metode. 
 
6.3.8. UNUTRAŠNJE MJERE KONTROLE KVALITETE REZULTATA 
         U svrhu kontrole kvalitete rezultata provodi se provjeravanje rezultata ukupnog 
dušika i nitrata, sa standardnim referentnim otopinama od  5 mg N/L za ukupni dušik i 1 
mg/L NO3
--N za nitrate jednom tjedno sa serijom uzoraka kada se radi postupak 
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        Rezultati ispitivanja koji su obrađeni odnose se na vrijednosti amonijaka, nitrata te 
ukupnog dušika na ulazu i izlazu iz ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ. Svi podaci 
odnose se na razdoblje od srpnja do kolovoza 2015. godine. Mjerenja su se pratila 
svakodnevno te bilježila u program MS Excel. Rezultati ispitivanja bit će prikazani 
tablično i grafički. 
 




SRPANJ 2015. KOLOVOZ 2015. RUJAN 2015. 
ulaz izlaz ulaz izlaz ulaz izlaz 
1. 11,49 8,02 8,83 4,4 17,15 20,6 
2. 10,74 7,75 8,17 2,08 19,3 14,89 
3. 8,13 4,74 7,67 3,88 18,06 15,68 
4. 8,91 5,64 10,74 6,58 10,9 8,38 
5. 11,77 5,46 11,23 9,43 10,72 6,08 
6. 8,94 8,2 11,98 3,62 9,21 1,83 
7. 13,28 3,87 9,9 7,1 9,93 4,13 
8. 12,04 8,77 5,9 9,9 6,45 4,67 
9. 7,77 5,22 7,8 4 9,11 5,49 
10. 14,09 3,34 12,34 5,77 11,11 7,64 
11. 8,66 6,06 16,41 8,38 20,15 11,72 
12. 6,45 6,11 13,87 6,4 18,51 13,35 
13. 12,28 8,43 10,64 5,04 20,09 11,49 
14. 7,11 5,45 15,41 11,62 12,77 12,34 
15. 12,06 6,28 11,7 10,36 13,23 12,71 
16. 7,92 6,08 10,83 8,7 14,17 11,03 
17. 11,57 9,45 11,55 4,99 11,21 8,32 
18. 10,83 6,66 9,96 2,04 11,11 10,02 
19. 9,79 5,23 9,53 8,94 11,43 7,47 
20. 8,47 6,74 11,66 8,57 9,37 6,52 
21. 9,26 1,85 12,01 6,93 9,44 7,76 
22. 14,92 6,79 8,05 6,13 10,53 9,19 
23. 12,13 6,74 12,57 9,5 14,39 15,57 
24. 9,56 4,09 13,76 11,13 10,58 8,62 
25. 6,93 5,11 9,33 9,24 14,08 7,32 
26. 5,36 2,76 12,92 12,34 13,43 6,71 
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AMONIJAK (ULAZ - IZLAZ) SRPANJ 2015.
SRPANJ 2015. ulaz
SRPANJ 2015. izlaz
27. 5,52 1,74 12,09 12,3 15,91 8,28 
28. 9,28 2,77 17,49 14,43 16,39 7,23 
29. 7,16 3,8 26,43 15,91 17,18 8,23 
30. 7,21 3,15 14,21 12,11 15,93 7,13 
31. 7,89 3,15 15,68 14,32   
SUMA 297,52 169,45 483,66 256,14 401,84 280,4 
PROSJEK 9,6 5,47 15,6 8,26 13,39 9,35 
MIN 5,36 1,74 5,9 2,04 6,45 1,83 
MAX 14,92 9,45 125,01 15,91 20,15 20,6 
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AMONIJAK (ULAZ - IZLAZ) RUJAN 2015.
RUJAN 2015. ulaz
RUJAN 2015. izlaz
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Tablica br. 3. Ulazno – izlazni parametri za nitrate u periodu od srpnja do rujna 2015. 
godine 
 NITRATI 
 SRPANJ 2015. KOLOVOZ 2015. RUJAN 2015. 
 ulaz izlaz ulaz izlaz ulaz izlaz 
1. 2,04 0,37 0,29 0,88 0,27 0,03 
2. 0,64 0,22 0,68 0,12 1,01 0,16 
3. 0,29 0,18 6,3 0,74 1,3 0,13 
4. 0,25 0,22 1,19 0,42 0,69 0,2 
5. 0,71 0,84 0,92 0,3 0,87 0,25 
6. 1,06 0,07 0,37 1,41 0,25 0,18 
7. 0,9 0,02 0,66 0,46 1,25 0,24 
8. 1,06 0,2 4,88 0,24 1,63 0,18 
9. 3,53 0,62 0,37 0,23 2,89 0,34 
10. 0,28 0,13 1,17 0,13 1,84 0,59 
11. 0,23 0,07 0,92 0,24 2,35 0,64 
12. 0,21 0,23 0,95 0,13 1,71 0,84 
13. 0,26 1,16 0,09 0,14 0,74 0,83 
14. 0,26 0,19 0,12 0,09 0,29 0,02 
15. 0,2 0,28 0,39 0,26 0,41 0,29 
16. 1,13 0,3 0,32 0,78 0,92 0,43 
17. 0,33 0,85 4,91 0,88 0,81 0,37 
18. 0,53 0,81 0,5 0,07 1,52 0,16 
19. 0,76 0,55 0,1 0,01 0,62 0,84 
20. 0,35 0,23 0,17 0,14 0,62 0,91 
21. 0,25 0,22 0,2 0,14 2,68 1,03 
22. 0,17 0,33 0,13 0,13 0,08 0,1 
23. 0,09 0,42 0,57 0,06 0,68 0,27 
24. 2,52 0,33 0,17 0,15 1,11 0,96 
25. 0,12 0,08 1 0,24 1,29 0,93 
26. 0,4 0,5 1,05 0,13 1,12 0,87 
27. 0,87 1,08 0,58 0,07 1,43 0,72 
28. 0,09 10,16 0,85 0,03 1,98 0,21 
29. 0,21 0,27 0,27 0,1 2,01 0,18 
30. 2,58 4,95 0,07 0,001 1,73 0,18 
31. 0,12 0,62 0,27 0,06   
SUMA  22,4 26,5 30,46 8,78 36,1 13,08 
PROSJEK 0,72 0,85 0,98 0,28 1,2 0,44 
MIN 0,09 0,02 0,07 0 0,08 0,02 
MAX 3,53 10,16 6,3 1,41 2,89 1,03 
       
                 (Izradio: autor) 
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Graf 5. Ulazni – izlazni parametri za nitrate. ( Izradio: autor ) 
 
 





























































NITRATI (ULAZ - IZLAZ) KOLOVOZ 2015.
KOLOVOZ 2015. ulaz
KOLOVOZ 2015. izlaz
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NITRATI (ULAZ - IZLAZ) RUJAN 2015.
RUJAN 2015. ulaz
RUJAN 2015. izlaz
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Tablica br. 4. Ulazno – izlazni parametri za ukupni dušik u periodu od srpnja do rujna 
2015. godine 
 
                             UKUPNI DUŠIK 
 SRPANJ 2015. KOLOVOZ 2015. RUJAN 2015. 
 ulaz izlaz ulaz izlaz ulaz izlaz 
1. 35,41 8,68 15,67 8,67 40,16 17,00 
2. 25,54 9,44 16,53 5,78 39,77 16,55 
3. 19,79 8,89 31,38 8,83 31,64 11,76 
4. 17,02 8,54 43,27 9,28 26,78 9,56 
5. 46,36 12,38 10,16 9,50 18,27 9,52 
6. 24,56 17,67 25,61 6,50 11,72 5,84 
7. 17,52 4,34 23,22 11,11 17,09 7,74 
8. 27,43 10,41 20,39 11,61 14,28 10,00 
9. 39,15 10,35 16,17 10,11 23,16 8,93 
10. 21,40 5,36 32,39 9,94 43,55 11,88 
11. 24,06 10,23 31,27 10,11 35,65 14,17 
12. 13,33 8,57 25,05 9,94 35,22 14,07 
13. 16,53 9,01 19,00 8,00 29,97 12,17 
14. 14,32 9,40 17,89 10,99 30,73 20,34 
15. 16,48 13,55 17,28 12,94 28,70 16,93 
16. 24,60 12,60 15,17 9,99 31,21 17,47 
17. 27,11 8,99 67,22 13,05 29,27 14,12 
18. 20,11 9,72 16,55 1,06 31,07 13,28 
19. 15,55 7,22 16,83 7,89 36,33 11,06 
20. 14,61 10,05 12,89 8,61 21,96 8,35 
21. 19,67 2,44 30,74 12,16 34,75 17,62 
22. 9,67 0,28 17,64 11,72 19,31 12,60 
23. 14,94 10,54 14,37 13,21 28,13 15,09 
24. 47,93 14,38 33,23 17,42 22,18 12,65 
25. 89,49 12,83 28,09 15,81 26,78 11,32 
26. 16,08 4,49 28,87 12,67 17,09 9,21 
27. 17,16 4,51 15,17 3,17 19,08 13,09 
28. 13,50 2,28 34,05 18,94 29,31 14,11 
29. 6,77 1,89 29,00 18,39 32,15 15,83 
30. 3,06 2,48 19,89 14,78 28,49 12,39 
31. 11,89 5,56 24,83 17,66   
SUMA 711,04 257,08 749,82 339,84 833,8 384,65 
PROSJEK 22,94 8,29 24,19 10,96 27,79 12,82 
MIN 3,06 0,28 10,16 1,06 11,72 5,84 
MAX 89,49 17,67 67,22 18,94 43,55 20,34 
 
              (Izradio: autor) 
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Graf 8. Ulazni – izlazni parametri za ukupni dušik. ( Izradio: autor ) 
 
 














































































UKUPNI DUŠIK (ULAZ - IZLAZ) KOLOVOZ 2015.
KOLOVOZ 2015. ulaz
KOLOVOZ 2015. izlaz
Elvis Horvat    Uklanjanje dušikovih  spojeva u  
otpadnim vodama s Pročistača otpadnih voda Varaždin 
 



















































UKUPNI DUŠIK (ULAZ - IZLAZ) RUJAN 2015.
RUJAN 2015. ulaz
RUJAN 2015. izlaz
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        U ovom su radu obuhvaćeni podaci za amonijak, nitrat i ukupni dušik određivani u 
laboratoriju ʺPročistača otpadnih voda Varaždinʺ za razdoblje od srpnja do rujna 2015. 
Navedeni analitički parametri prikazani su kao prosječne, minimalne i maksimalne 
vrijednosti u skladu sa zahtjevima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih 
voda (N.N.80/13,43/14,3/16). Kriteriji za uklanjanje dušika odnose se na uređaje koji imaju 
III. stupanj obrade otpadnih voda, što ovaj uređaj u potpunosti nema, već se dušikovi 
spojevi uklanjaju putem spontane nitrifikacije-denitrifikacije u sklopu mehaničko-
biološkog pročišćavanja. U Tablici 2. prikazane su ulazne i izlazne vrijednosti amonijaka. 
Srednje tromjesečne vrijednosti na ulazu iznosile su od 9,6 do 15,6 mg/ L N, a na izlazu od 
5,49 do 9,3 mg/ L N. Iz tih vrijednosti možemo zaključiti da se nitrifikacija odvijala, 
međutim, bilo bi poželjno da izlazne koncentracije amonijaka u biološki pročišćenoj 
otpadnoj vodi ne prelaze koncentraciju amonijaka od  5 mg/L.  
 
         Analizirajući vrijednosti nitrata na ulazu i izlazu pročistača otpadnih voda iz Tablice 
3.  vidljivo je da su vrijednosti nitrata na ulazu niske tj. srednja tromjesečna vrijednost na 
ulazu iznosila je 0,72 do 1,2 mg/L N, a na  izlazu 0,28 do 0,85 mg/L N što dovodi do 
zaključka da se denitrifikacijom  izdvaja niska koncentracija nitratnih iona. Također u 
srpnju 2015. godine dva puta su vrijednosti nitrata na izlazu bile visoke (10,16 i 4,97 mg/l) 
što upućuje da je postupak denitrifikacije izostao. Tablica 4. pokazuje da su vrijednosti za 
ukupni dušik na ulazu  ujednačene za sva tri mjeseca te srednja vrijednost ukupnog dušika 
na pročistaču otpadnih voda iznosi 24 mg/L N. Srednja mjesečna vrijednost nakon 
pročišćavanja za sva tri  mjeseca iznosila je manje od 15 mg/L N što je zahtjev Pravilnika 
o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N.80/13, 43/ 14, 3/16) kojim je 
određena MDK od 15  mg/L N. Koncentracija ukupnog dušika u izlaznoj vodi prekoračila 
je jednom u srpnju, pet puta u kolovozu i osam puta u rujnu zadanu granicu od 15 mg/L N. 
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         Iz Grafa 8. vidljivo je da je poželjna efikasnost od 70 % bila niža u srpnju i iznosila 
je 63%, u kolovozu 54% (Graf 9.), a u rujnu  je efikasnost uklanjanja dušika iznosila 53% 
(Graf 10.). Ova sporadična smanjenja efikasnosti možemo objasniti nižom efikasnošću 
nitrifikacije i denitrifikacije jer smo uočili da koncentracije izlaznog amonijaka nisu 
postigle poželjnu vrijednost od 5 mg/L N. Očekivala se veća efikasnost obzirom da se radi 
o ljetnim mjesecima kada su temperature vode optimalne za odvijanje biokemijskih 
funkcija mikroorganizama tj. procesa nitrifikacije i denitrifikacije.  
 
         Kako pročistač otpadnih voda u Varaždinu spada u Pročistače II. stupnja sa 
ispuštanjem otpadne vode u prijemnike manje osjetljivog područja, uklanjanje dušikovih 
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1. Određivanje nitrata, amonijaka i ukupnog dušika sastavni je dio analitičkog ispitivanja 
otpadnih voda i daje uvid u stanje kakvoće otpadnih  voda, a  ujedno  nam je pokazatelj 
uklanjanja dušika s pročistača otpadnih voda. 
2. Uklanjanje hranjivih tvari iz otpadnih voda važno je zbog sprječavanja unošenja 
hranjivih tvari u  površinske i podzemne vode. 
3. Obrađeni parametri za srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine pokazuju djelomično  
uklanjanje dušika jer su izlazne srednje mjesečne vrijednosti za ukupni dušik iznosile 
ispod 15 mg/L s time da smo imali 14 prekoračenja na izlazu iz pročistača iznad 15 mg/L 
N u istraživanom periodu. Efikasnost uklanjanja dušikovih spojeva iznosi oko 55%. 
4. U ispitivanom periodu uspjelo se ukloniti oko 50 % amonijaka spontanom 
nitrifikacijom. 
5. Vrijednosti koncentracije nitrata ostale su podjednake na ulazu i izlazu što nas upućuje 
da se denitrifikacijom uklanja niska koncentracija nitratnih iona.  
6.  Treba istaknuti da se radi o ljetnim mjesecima kada su temperature vode optimalne za 
odvijanje biokemijskih funkcija mikroorganizama tj. procesa nitrifikacije i denitrifikacije. 
7. Pročistač otpadnih voda u Varaždinu je II. stupnja pročišćavanja pa samo  djelomično 
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